PLWT - Dauer — Einsatz mit

Kontrolle nach 3 Jahren!

Objekt: in Heidelberg

Studentenwohnheim
Einbau: Marz 2016 —

Kontrolle Juni 2019
Wasserharte ca. 18 — 21.5 °dH
WW-Temperatur: 65°C / 55°C

Ergebnisse:

1. Der Plattenwarmetauscher
ist absolut Kalk-frei!
2.Die PLWT-Ein- und Ausgénge
beweisen eindeutig den

Schutz-Film aus
Metallkarbonat !




